
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균 PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균

500이상 10.0 25(15) 10.0 20.0 0.5(0.3)

500~50 10.0 25.0 10.0 20.0 2.0 

50이하 10.0 25.0 10.0 40.0 4.0 

합천 5,000 7.1 159.4 83.9 157.8 41.090 3.789 231,936 6.8 0.6 5.5 1.7 4.726 0.037 - 

초계·적중 1,400 7.1 124.7 58.0 136.9 29.612 2.751 242,290 6.8 0.7 5.3 1.7 3.496 0.036 46 

가야·야로 2,000 7.1 76.1 45.3 143.1 25.228 2.365 48,290 6.8 0.7 4.6 1.6 3.388 0.055 11 

삼가 900 7.5 132.5 74.1 143.2 38.173 3.724 224,806 7.4 0.8 5.7 1.5 3.224 0.050 27 

가호 660 7.3 131.8 60.7 148.6 27.101 2.552 224,452 7.1 0.7 5.3 1.7 3.757 0.027 1 

용주 50 7.4 105.5 71.1 146.0 29.916 2.680 157,200 7.1 0.7 8.8 0.1 6.202 0.432 - 

봉계 68 7.5 186.7 51.2 132.4 26.490 3.266 148,600 7.0 0.8 7.9 4.1 8.141 0.758 102 

두심 70 7.2 67.2 79.7 148.0 23.148 2.527 140,000 6.9 6.9 7.3 3.5 7.064 0.555 122 

구평 46 7.8 67.6 55.4 127.6 21.006 2.318 179,000 7.7 1.5 7.2 4.6 7.458 0.656 195 

봉산 150 7.5 161.0 57.1 162.8 35.622 3.223 130,200 7.0 1.9 8.6 3.7 10.142 0.662 149 

묘산 120 7.1 112.3 64.7 141.2 32.166 3.520 175,000 6.8 3.1 8.2 3.1 6.031 0.763 271 

대병 170 7.3 125.0 80.2 146.0 37.932 3.536 184,000 7.1 5.5 10.8 3.0 10.357 0.678 75 

회양 150 7.3 92.7 61.3 147.6 31.806 2.146 118,600 6.9 1.1 5.1 0.7 6.972 0.689 2 

해인사 300 7.1 195.0 40.6 149.6 19.686 2.249 124,600 6.9 6.7 7.2 5.3 7.696 0.615 236 

마장 50 7.2 142.7 35.7 161.2 18.732 2.184 108,400 6.9 3.6 6.3 4.0 7.236 0.375 520 

권빈 70 7.2 184.0 65.3 118.0 32.130 2.528 170,600 6.7 2.9 6.2 3.4 4.906 0.485 41 

가회 120 7.8 113.1 69.8 156.4 36.444 3.144 158,600 7.6 1.6 6.9 4.6 8.305 0.754 129 

쌍백 200 7.7 111.9 75.0 133.6 33.852 3.059 160,400 7.6 1.4 6.9 4.7 9.260 0.713 138 

계산 50 7.2 114.6 49.6 142.4 27.066 2.309 124,600 6.7 0.5 4.5 3.3 6.272 0.645 160 

유전 85 7.3 115.8 60.1 128.4 29.214 2.720 144,000 6.9 2.3 8.6 1.6 6.996 0.597 134 

청덕 115 7.1 67.9 81.7 131.2 30.762 2.920 228,600 6.9 2.8 5.8 2.1 7.904 0.700 - 

쌍책 165 7.3 95.6 66.6 152.4 24.552 2.569 262,800 7.0 2.6 8.7 3.0 7.352 0.656 182 

대양 180 7.3 91.8 66.0 159.6 35.316 3.553 219,200 6.8 4.5 6.1 3.2 6.697 0.612 227 

덕곡 75 7.3 120.6 70.8 119.2 43.446 4.052 168,000 7.0 3.5 9.2 2.4 9.373 0.681 209 

매안 110         7.1 205.0 84.5 152.8 30.708 2.929 250,600 6.9 6.5 4.2 3.2 7.868 0.626 234 
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