
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균 PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균

500이상 10.0 25(15) 10.0 20.0 0.5(0.3)

500~50 10.0 25.0 10.0 20.0 2.0 

50이하 10.0 25.0 10.0 40.0 4.0 

합천 5,000 7.2 290.6 90.6 151.2 51.247 4.131 571,130 6.9 0.6 5.6 1.4 6.815 0.043 1 

초계·적중 1,400 7.1 127.8 77.5 118.8 32.946 3.094 688,677 6.8 1.0 5.1 1.6 5.259 0.037 31 

가야·야로 2,000 7.2 86.6 71.3 126.4 29.740 2.913 173,516 6.8 1.0 4.5 1.4 4.456 0.054 4 

삼가 900 7.8 203.0 81.8 141.9 44.433 4.002 449,000 7.5 1.0 5.9 1.2 4.679 0.062 25 

가호 660 7.3 145.9 86.6 131.2 31.818 2.924 530,000 7.0 0.8 4.5 1.5 6.327 0.033 12 

용주 50 7.3 190.5 81.2 143.0 41.423 3.347 225,250 7.0 2.2 6.4 0.2 9.393 0.606 1 

봉계 68 7.2 112.9 67.9 114.5 26.798 2.330 362,250 7.0 4.5 6.8 3.3 7.523 0.535 226 

두심 70 7.1 102.5 67.4 103.5 27.638 2.586 265,000 6.8 1.4 5.3 3.0 9.374 0.719 385 

구평 46 8.4 70.6 68.0 77.5 25.185 2.595 52,000 7.7 8.2 6.8 4.2 7.860 0.722 690 

봉산 150 7.5 196.5 79.3 171.5 39.938 3.875 389,500 7.0 8.2 6.3 3.2 7.502 0.433 459 

묘산 120 7.2 174.8 71.5 147.5 37.208 3.911 595,000 6.9 5.6 7.2 3.5 8.049 0.590 461 

대병 170 7.2 85.1 63.0 138.0 39.803 2.717 291,750 6.9 2.3 5.2 2.6 6.330 0.329 210 

회양 150 7.3 168.8 70.8 127.5 32.775 2.894 541,250 7.0 1.5 4.8 0.2 9.332 0.850 1 

해인사 300 7.1 62.1 40.0 107.0 21.008 2.426 632,000 6.7 7.6 6.1 5.2 9.776 0.939 469 

마장 50 7.1 38.7 27.1 132.5 20.633 2.420 238,750 6.8 7.1 6.1 3.5 6.195 0.411 420 

권빈 70 7.2 203.8 67.1 146.0 36.975 4.194 167,250 6.8 2.2 5.7 2.5 4.646 0.860 216 

가회 120 8.1 125.0 76.7 151.5 36.998 3.305 177,000 7.8 2.5 4.4 3.2 8.192 0.863 127 

쌍백 200 8.3 159.4 79.7 119.0 43.433 4.031 139,750 7.7 3.2 5.1 1.9 10.139 0.880 494 

계산 50 7.3 87.1 67.9 89.0 30.720 3.120 158,000 6.8 4.8 5.0 2.8 4.809 0.853 237 

유전 85 7.3 110.8 72.9 130.5 29.273 2.915 746,750 7.0 2.4 5.2 3.1 8.798 0.838 140 

청덕 115 7.1 156.0 65.8 118.0 38.670 3.807 945,000 6.9 5.0 5.6 2.0 11.000 0.629 - 

쌍책 165 7.2 201.5 83.9 145.5 44.175 3.641 420,000 6.9 4.9 5.9 3.2 8.928 0.658 483 

대양 180 7.2 155.7 58.3 134.0 41.963 3.852 527,500 6.7 5.7 6.0 5.2 11.036 0.863 790 

덕곡 75 7.3 122.9 74.3 160.0 50.805 4.224 555,750 6.9 5.1 6.8 4.5 8.909 0.674 289 

매안 110         7.2 278.3 117.1 122.5 36.600 3.707 677,750 6.8 5.2 4.6 2.9 6.090 0.721 823 
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