
BOD TOC SS T-N T-P 대장균 BOD TOC SS T-N T-P 대장균

500이상 10.0 25(15) 10.0 20.0 0.5(0.3)

500~50 10.0 25.0 10.0 20.0 2.0 

50이하 10.0 25.0 10.0 40.0 4.0 

합천 5,000 94.4 91.1 142.5 57.500 6.657 150,000 1.3 4.1 1.8 5.300 0.102 - 

초계·적중 1,400 77.8 56.9 115.0 43.700 5.431 210,000 1.2 4.4 1.8 2.200 0.066 160 

가야·야로 2,000 62.6 34.6 75.7 33.100 3.056 42,000 0.8 3.5 2.1 5.400 0.069 - 

삼가 900 69.8 46.7 92.5 45.300 5.184 150,000 1.0 4.5 0.3 4.900 0.137 - 

가호 660 59.3 48.0 54.0 45.300 4.571 46,000 1.1 4.0 3.4 5.600 0.197 - 

용주 50 75.7 93.8 135.0 46.300 7.150 84,000 0.8 3.3 1.5 5.200 0.162 - 

봉계 68 69.0 70.9 100.0 41.800 6.944 420,000 1.3 4.9 1.6 8.100 0.279 66 

두심 70 58.4 54.1 60.0 30.800 3.611 87,000 1.2 4.8 1.6 11.400 0.938 - 

구평 46 94.4 85.5 76.7 41.400 3.904 270,000 2.3 4.5 1.0 7.700 0.719 58 

봉산 150 42.0 43.7 68.0 25.700 3.198 65,000 0.8 5.0 2.6 8.100 0.226 34 

묘산 120 126.2 90.5 177.5 48.400 6.023 110,000 0.9 3.4 1.5 4.800 0.075 - 

대병 170 96.2 87.0 68.0 41.900 6.012 800,000 0.9 3.6 1.6 5.900 0.204 240 

회양 150 56.6 38.8 90.0 44.100 5.182 130,000 0.8 4.2 1.7 6.900 0.173 - 

해인사 300 31.2 12.3 36.4 16.500 2.143 45,000 1.9 5.5 2.0 5.500 0.551 400 

마장 50 25.2 10.9 31.5 18.000 2.212 41,000 1.0 3.6 1.0 5.200 0.071 - 

권빈 70 81.5 187.6 118.0 27.500 5.477 250,000 1.0 4.8 2.1 6.200 0.689 57 

가회 120 72.4 83.0 75.0 33.800 3.116 500,000 1.2 4.7 1.3 9.000 0.926 110 

쌍백 200 74.6 79.5 46.7 17.300 4.271 410,000 0.7 4.5 0.6 8.400 0.779 70 

계산 50 105.1 57.7 144.0 40.700 4.962 47,000 1.4 4.7 1.7 9.500 0.583 97 

유전 85 56.2 22.8 41.3 21.300 4.244 200,000 0.6 3.0 2.6 7.400 0.795 - 

청덕 115 77.3 48.0 118.0 34.200 6.603 110,000 1.6 5.4 3.0 5.100 0.406 - 

쌍책 165 57.5 44.7 48.0 21.000 3.099 240,000 1.2 4.5 3.3 3.300 0.119 86 

대양 180 88.3 50.9 126.0 40.400 5.533 38,000 1.1 4.8 1.3 7.000 0.414 120 

덕곡 75 50.7 32.5 40.0 21.000 3.108 450,000 1.7 4.4 6.8 4.900 0.344 36 
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