
BOD TOC SS T-N T-P 대장균 BOD TOC SS T-N T-P 대장균

500이상 10.0 25(15) 10.0 20.0 0.5(0.3)

500~50 10.0 25.0 10.0 20.0 2.0 

50이하 10.0 25.0 10.0 40.0 4.0 

합천 5,000 113.6 48.8 245.0 34.400 6.600 220,000 1.0 2.4 1.8 5.200 0.057 - 

초계·적중 1,400 65.5 27.4 80.0 31.100 3.092 150,000 1.4 3.0 2.0 6.600 0.133 130 

가야·야로 2,000 76.9 42.1 83.0 19.400 1.151 180,000 1.2 2.9 2.0 4.700 0.073 5 

삼가 900 134.0 64.6 104.0 30.700 2.135 180,000 1.0 2.9 0.5 4.600 0.071 220 

가호 660 120.2 52.4 143.3 41.400 3.917 96,000 0.6 3.0 2.2 6.900 0.147 1 

용주 50 182.0 108.6 129.0 45.000 4.524 70,000 2.4 7.4 2.0 5.400 1.671 160 

봉계 68 71.9 39.8 47.0 41.500 5.104 73,000 1.5 4.7 1.4 4.200 0.721 18 

두심 70 138.4 82.5 55.7 32.200 7.343 110,000 1.4 3.9 0.8 4.700 1.860 43 

구평 46 121.1 52.5 31.0 45.100 2.755 150,000 1.7 4.0 0.6 8.200 0.075 110 

봉산 150 198.2 110.5 128.3 47.600 7.435 140,000 1.6 4.2 1.6 4.300 1.925 180 

묘산 120 107.3 54.7 46.0 22.700 3.020 110,000 1.6 4.6 1.8 5.900 0.319 39 

대병 170 148.9 82.9 113.3 47.000 3.739 150,000 2.2 6.1 2.4 4.900 0.403 86 

회양 150 159.2 94.2 98.6 32.600 2.997 140,000 1.0 2.6 0.6 4.500 1.790 - 

해인사 300 69.1 42.6 23.7 22.300 2.393 120,000 1.9 5.1 2.4 4.700 1.991 48 

마장 50 71.2 54.1 80.0 22.200 2.943 180,000 0.8 3.2 1.0 4.500 0.484 75 

권빈 70 102.1 61.4 67.0 19.300 2.466 260,000 1.3 3.5 1.2 3.600 0.190 27 

가회 120 99.8 37.1 77.0 26.400 2.158 240,000 1.7 3.7 0.7 6.100 0.628 170 

쌍백 200 95.9 49.1 36.0 27.500 3.815 300,000 1.3 5.1 0.6 5.700 0.614 66 

계산 50 112.6 73.1 51.0 37.100 5.626 140,000 1.5 4.3 1.9 4.200 1.361 110 

유전 85 184.4 111.4 117.0 19.700 4.173 150,000 2.0 5.5 1.3 4.400 1.868 83 

청덕 115 32.0 11.2 24.0 35.900 2.132 90,000 1.0 3.1 3.5 6.900 0.542 - 

쌍책 165 138.8 73.6 83.3 58.900 7.234 130,000 1.2 3.3 2.9 6.400 0.649 72 

대양 180 139.6 79.5 42.0 38.800 4.817 380,000 1.3 3.9 0.9 4.700 1.496 41 

덕곡 75 25.3 8.8 36.0 31.200 2.098 130,000 1.3 4.2 3.8 7.800 1.942 45 

매안 110         71.5 38.2 50.0 21.600 3.173 170,000 0.9 3.3 1.7 6.900 0.787 40 
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